
Instrukcja obsługi
dla użytkownika instalacji grzewczej

VIESMANN

Regulacja temperatury wody w kotle dla każdego kotła grzewczego w układzie
kaskadowym
■ Vitotronic 100, typ GC7B
■ Vitotronic 100, typ HC1B

Regulacja pogodowa instalacji wielokotłowej (układ kaskadowy):
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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek
bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka
utraty zdrowia oraz powstania szkód material-
nych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem
zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i
zanieczyszczeniem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka zawiera dodat-
kowe informacje.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do osób
obsługujących instalację grzewczą.
Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci od 8
roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnoś-
ciach fizycznych, sensorycznych lub prawidłowej
oceny zagrożenia, lub też osoby nieposiadające odpo-
wiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzo-
rem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego
używania urządzenia oraz wynikających z niego zagro-
żeń.

! Uwaga
Należy uważać na dzieci przebywające w
pobliżu urządzenia.
■ Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
■ Dzieci nie mogą przeprowadzać czynności

związanych z czyszczeniem i konserwacją
urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Podłączanie urządzenia

■ Urządzenie może zostać podłączone i uruchomione
wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

■ Urządzenie można eksploatować wyłącznie z zasto-
sowaniem odpowiednich paliw.

■ Przestrzegać wymaganych elektrycznych warunków
przyłączeniowych.

■ Zmian w istniejącej instalacji może dokonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel.

Niebezpieczeństwo
Niefachowo przeprowadzone prace przy instala-
cji grzewczej mogą doprowadzić do wypadków
zagrażających życiu.
■ Prace przy instalacji gazowej mogą wykony-

wać wyłącznie instalatorzy posiadający odpo-
wiednie uprawnienia nadane przez zakład
gazowniczy.

■ Prace przy podzespołach elektrycznych mogą
wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elek-
trycy.

Prace przy urządzeniu

■ Wszelkie ustawienia i prace przy urządzeniu należy
wykonywać zgodnie z zalecaniami zawartymi w
niniejszej instrukcji obsługi.
Inne prace przy może wykonywać wyłącznie wykwa-
lifikowany personel.

■ Nie otwierać urządzenia.
■ Nie zdejmować obudów.
■ Nie zmieniać ani nie zdejmować elementów monta-

żowych i zainstalowanego wyposażenia dodatko-
wego.

■ Nie otwierać ani nie dokręcać połączeń rurowych.

Niebezpieczeństwo
Gorące powierzchnie mogą być przyczyną opa-
rzeń.
■ Nie otwierać urządzenia.
■ Nie dotykać gorących powierzchni nieizolowa-

nych rur, armatury i rur spalin.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa
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Uszkodzenia urządzenia

Niebezpieczeństwo
Uszkodzone urządzenia zagrażają bezpieczeń-
stwu użytkownika.
Sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych
uszkodzeń. Nie uruchamiać uszkodzonego
urządzenia.

Postępowanie w razie wystąpienia zapachu gazu

Niebezpieczeństwo
Ulatniający się gaz może spowodować eks-
plozję, a w jej następstwie ciężkie obrażenia.
■ Nie palić! Nie dopuszczać do powstania otwar-

tego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym
pozorem nie włączać ani nie wyłączać oświet-
lenia i urządzeń elektrycznych.

■ Zamknąć zawór odcinający gaz.
■ Otworzyć okna i drzwi.
■ Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia.
■ Zawiadomić zakład gazowniczy, energetyczny

i firmę instalatorską z miejsca poza budyn-
kiem.

■ Zasilanie prądowe budynku rozłączyć z bez-
piecznego miejsca (z miejsca poza budyn-
kiem).

Postępowanie w razie wystąpienia zapachu spalin

Niebezpieczeństwo
Wdychanie spalin może powodować zatrucia
zagrażające życiu.
■ Wyłączyć instalację grzewczą.
■ Przewietrzyć pomieszczenie techniczne.
■ Zamknąć drzwi prowadzące do pomieszczeń

mieszkalnych.

Postępowanie w razie pożaru

Niebezpieczeństwo
Podczas pożaru istnieje niebezpieczeństwo
poparzenia i eksplozji.
■ Wyłączyć instalację grzewczą.
■ Zamknąć zawory odcinające dopływ paliwa.
■ Używać tylko atestowanych gaśnic klasy

pożarowej ABC.

Postępowanie w razie wycieku wody z urządzenia

Niebezpieczeństwo
W razie wycieku wody z urządzenia występuje
ryzyko porażenia prądem.
■ Wyłączyć instalację grzewczą zewnętrznym

wyłącznikiem (np. w skrzynce z bezpieczni-
kami, w rozdzielnicy domowej).

■ Zawiadomić firmę instalatorską.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Postępowanie w przypadku usterek w instalacji grzewczej

Niebezpieczeństwo
Zgłoszenia usterek wskazują na uszkodzenia w
instalacji grzewczej. Skutki nieusuniętych uste-
rek mogą zagrażać życiu.
Nie potwierdzać zgłoszeń usterek wielokrotnie w
krótkich odstępach. Powiadomić firmę instalator-
ską, aby mogła przeanalizować przyczynę i usu-
nąć uszkodzenie.

Wymogi dotyczące pomieszczenia technicznego

Niebezpieczeństwo
Zamknięcie otworów nawiewnych prowadzi do
braku powietrza do spalania. W ten sposób
dochodzi do niecałkowitego spalania i powsta-
wania zagrażającego życiu tlenku węgla.
Nie zastawiać i nie zamykać otworów nawiew-
nych.
Nie wykonywać dodatkowych zmian warunków
budowlanych, które mogą mieć wpływ na prawi-
dłowe działanie (np. układanie przewodów,
osłony lub ścianki działowe).

Niebezpieczeństwo
Łatwopalne ciecze i materiały (np. benzyna, roz-
puszczalniki i środki czyszczące, farby lub
papier) mogą powodować wyfuknięcia i pożary.
Nie przechowywać ani nie używać takich mate-
riałów w pomieszczeniu technicznym ani w bez-
pośredniej bliskości instalacji grzewczej.

! Uwaga
Nieodpowiednie warunki otoczenia mogą spo-
wodować uszkodzenie instalacji grzewczej i
zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji.
■ Zapewnić temperaturę otoczenia mieszczącą

się w przedziale od 0°C do 35°C.
■ Powietrze w pomieszczeniu technicznym nie

może być zanieczyszczone przez chlorowco-
alkany (zawarte np. w farbach, rozpuszczalni-
kach i środkach czyszczących); unikać silnego
zapylenia (np. wskutek prac szlifierskich).

■ Unikać stałej wysokiej wilgotności powietrza
(np. wskutek częstego suszenia prania).

Wentylatory wywiewne

Podczas pracy urządzeń z odprowadzeniem powietrza
na zewnątrz (okapy wywiewne, wentylatory wywiewne,
klimatyzacja itd.) wskutek odsysania powietrza może
powstać podciśnienie. Przy jednoczesnej pracy kotła
grzewczego może dojść do cofnięcia się spalin. 

Niebezpieczeństwo
Skutkiem jednoczesnej pracy kotła grzewczego i
urządzeń z odprowadzaniem powietrza na
zewnątrz mogą być zatrucia zagrażające życiu z
powodu cofania się spalin.
Należy przedsięwziąć odpowiednie działania,
aby zapewnić wystarczający dopływ powietrza
do spalania. W razie potrzeby skontaktować się
z firmą instalatorską.

Elementy dodatkowe, części zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Elementy, które nie zostały sprawdzone w połą-
czeniu z instalacją grzewczą, mogą spowodo-
wać jej uszkodzenie lub zakłócić prawidłowe
funkcjonowanie.
Montażu lub wymiany może dokonywać tylko
firma instalatorska.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Nie obowiązuje odpowiedzialność za utratę zysku, nie-
zrealizowane oszczędności oraz inne bezpośrednie
lub pośrednie szkody, wynikające ze stosowania
Vitocom 100, typ LAN 1 i Vitocom 300, typ LAN 3 lub
usług internetowych Vitodata. Nie obowiązuje odpo-
wiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego
zastosowania.
Odpowiedzialność jest ograniczona do szkód powsta-
łych w typowy sposób, jeżeli przez lekką nieuwagę
zostanie naruszony istotny obowiązek wynikający z
umowy, którego spełnienie umożliwia prawidłową reali-
zację umowy.

Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania,
jeżeli szkody zostały spowodowane umyślnie lub na
skutek rażącego zaniedbania lub jeżeli odpowiedzial-
ność wynika z ustawy o odpowiedzialności z tytułu
wadliwości produktu.
Obowiązują ogólne warunki sprzedaży firmy
Viessmann podane w aktualnym cenniku Viessmann.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność
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Symbol Znaczenie
Odsyłacz do innego dokumentu zawierają-
cego dalsze informacje
 

1. Czynność robocza na rysunkach:
Numeracja odpowiada kolejności wykony-
wanych prac.

Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi i
zagrożeniem dla środowiska
 
 
Obszar będący pod napięciem
 
 
Zwrócić szczególną uwagę.
 
 
■ Podzespół musi zostać zablokowany

(słychać zatrzaśnięcie).
albo

■ Sygnał dźwiękowy
■ Zamontować nowy podzespół.

albo
■ W połączeniu z narzędziem: wyczyścić

powierzchnię.
Fachowo zutylizować podzespół.
 
 
Oddać podzespół do utylizacji w punkcie
odbioru. Nie wyrzucać podzespołu razem z
odpadami z gospodarstwa domowego.
 

Pojęcia specjalistyczne

Dla lepszego zrozumienia funkcji regulatora Vitotronic
niektóre pojęcia fachowe zostaną dokładniej objaś-
nione. Informacje te znajdują się w rozdziale „Objaś-
nienia pojęć” w załączniku.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie można stosować tylko do regulacji śred-
nich i dużych kotłów Viessmann, wyposażonych w pal-
niki olejowe lub gazowe, i tylko do pracy zgodnej z ich
przeznaczeniem. Przestrzegać wskazówek podanych
w instrukcjach montażu, serwisu i obsługi.

Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
dopuszczane przez producenta w zależności od kon-
kretnego przypadku.

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa
obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika
instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem
odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie obejmuje także
zmianę zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponen-
tów systemu grzewczego.

Informacje wstępne

Symbole
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Niniejsza instrukcja opisuje następujące regulatory:
■ Vitotronic 100, typ GC7B i typ HC1B

Regulacja temperatury wody w kotle dla danego
kotła grzewczego w układzie kaskadowym

■ Vitotronic 300-K, typ MW1B i typ MW2B
Regulacja pogodowa instalacji wielokotłowej (układ
kaskadowy)

Regulatory Vitotronic 100, typ GC7B i typ HC1B, są
przeznaczone do regulacji temperatury wody w kotle
dla każdego kolejnego kotła grzewczego w układzie
kaskadowym.

Regulatory Vitotronic 300-K, typ MW1B i typ MW2B,
przeznaczone do sterowania pogodowo instalacji wie-
lokotłowej (układ kaskadowy).

W przypadku instalacji wielokotłowych temperatury
wody poszczególnych kotłów grzewczych mogą się
różnić. Wspólna temperatura zasilania instalacji grzew-
czej jest sterowana pogodowo przez regulator
Vitotronic 300-K.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i dostosowanie regulatora do
warunków lokalnych i uwarunkowań budowlanych, a
także szkolenie w zakresie obsługi musi przeprowa-
dzić firma instalatorska posiadająca odpowiednie
uprawnienia.

Użytkownik nowej instalacji grzewczej jest zobowią-
zany zgłosić ją niezwłocznie we właściwym rejonowym
zakładzie kominiarskim. Rejonowy zakład kominiarski
udziela również informacji odnośnie do dalszych czyn-
ności, jakie należy przeprowadzić w instalacji (np.
regularne pomiary, czyszczenie).

Urządzenie jest wstępnie ustawione

Instalacja grzewcza jest ustawiona fabrycznie i po uru-
chomieniu przez firmę instalatorską gotowa do pracy:

Ogrzewanie pomieszczeń
■ Między godz. 06:00 i 22:00 pomieszczenia są

ogrzewane do 20°C „wartości wymaganej tempe-
ratury pomieszczenia” (normalna temperatura
pomieszczenia).

■ Między godz. 22:00 i 06:00 pomieszczenia są
ogrzewane do 3°C „zredukowanej wartości wyma-
ganej temperatury pomieszczenia” (zredukowana
temperatura pomieszczenia, zabezpieczenie przed
zamarzaniem).

Podgrzew ciepłej wody użytkowej
■ Między godz. 05:30 i 22:00 ciepła woda użytkowa

jest ogrzewana do 50°C „wartości wymaganej tem-
peratury ciepłej wody użytkowej”. Zainstalowana
pompa cyrkulacyjna jest włączona.

■ Między godz. 22:00 i 05:30 pojemnościowy pod-
grzewacz cwu nie jest podgrzewany. Zainstalowana
pompa cyrkulacyjna jest wyłączona.
Wskazówka
Rozpoczęty przed godz. 22:00 podgrzew ciepłej
wody użytkowej zostaje zakończony.

Ochrona przeciwmrozowa
■ Zagwarantowane jest zabezpieczenie przed zama-

rzaniem kotła grzewczego i pojemnościowego pod-
grzewacza cwu.

Przestawienie na czas zimowy/letni
■ Przestawienie czasu odbywa się automatycznie.

Data i godzina
■ Data i godzina zostały ustawione przez firmę instala-

torską.

Ustawienia można zmieniać indywidualnie w zależ-
ności od wymagań.

Awaria zasilania
Przerwa w dostawie energii elektrycznej nie powoduje
utraty żadnych ustawień.

Informacje wstępne

Informacja o wyrobie
55
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Każdy kocioł grzewczy jest wyposażony w oddzielny
regulator. Regulatory te są sterowane przez nadrzędny
kaskadowy regulator pogodowy.
■ Właściwe nastawy i odczyty dot. kotła grzewczego

można wykonywać zawsze na regulatorze
Vitotronic 100.

■ Nastawy i odczyty dot. instalacji grzewczej można
wykonywać zawsze na regulatorze Vitotronic 300-K.

Inne urządzenia obsługowe:
Jeżeli pomieszczenia zostały wyposażone w urządze-
nia zdalnego sterowania, ustawień można dokonać
również przy ich pomocy.

Instrukcja obsługi modułu zdalnego sterowania

Informacje wstępne

Podstawy obsługi

55
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3 48
°C

s A

Rys. 1

Moduł obsługowy Vitotronic 100

3 48
°C

A

Rys. 2

Przejście do poprzedniego menu lub przerwanie
rozpoczętych ustawień.
Przyciski kursora
Nawigacja w obrębie menu lub ustawianie war-
tości.

OK Potwierdzenie wyboru lub zapisanie wprowadzo-
nych ustawień.

Brak funkcji.
Otwiera menu do dokonywania ustawień i odczy-
tów.

Obsługa podstawowa, Vitotronic 100

W instalacjach wielokotłowych na każdym regulatorze
Vitotronic 100 na ekranie podstawowym wyświetlany
jest numer kotła. W poniższym przykładzie pokazy-
wana jest temperatura wody w kotle grzewczym  3.

3 4 8
°C

Rys. 3

Nacisnąć .
Otwiera się menu do dokonywania ustawień i odczy-
tów.

Wskazówka
Jeżeli kocioł grzewczy nie jest włączony, na wyświetla-
czu zamiast temperatury wody w kotle widnieje „OFF”.

Obsługa Vitotronic 100

Otwieranie Vitotronic 100
55

94
67

5

 



12

Symbole nie są wyświetlane stale, lecz w zależności
od wersji instalacji oraz stanu roboczego. Migające
wartości na wyświetlaczu wskazują na możliwość
dokonania zmiany.

Menu
Informacja
Dalsze ustawienia
Tryb kontrolny kominiarza

Program roboczy
Praca instalacji z zabezpieczeniem przed zama-
rzaniem
Kocioł grzewczy jest udostępniony dla regulatora
kaskadowego do wytwarzania ciepła.

Komunikaty
Komunikat o konserwacji
Osiągnięty został termin konserwacji.
Komunikat o usterce
Tylko w przypadku typu HC1B:
Usterka palnika

Wskazania
Pracuje pompa obiegowa na wyjściu 20 (tylko w
przypadku typu HC1B)
Palnik pracuje
Fabryczne ustawienie podstawowe

Obsługa Vitotronic 100

Symbole na wyświetlaczu

55
94
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A

Rys. 4

A Klapa osłonowa

Moduł obsługowy znajduje się za klapą osłonową.
Aby otworzyć, pociągnąć do przodu górną krawędź
klapy osłonowej.

Moduł obsługowy Vitotronic 300-K

Kocioł
1423

Kolejność pracy kotłów

Wspólna temperatura na zas.40°C

Rys. 5

Przejście do poprzedniego menu lub przerwanie
rozpoczętych ustawień.
Przyciski kursora
Nawigacja w obrębie menu lub ustawianie war-
tości.

OK Potwierdzenie wyboru lub zapisanie wprowadzo-
nych ustawień.

Powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji
dot. wybranego polecenia menu.
Umożliwia wyświetlanie menu rozszerzonego.

Menu „Pomoc”

W skróconej instrukcji znajdują się objaśnienia doty-
czące elementów obsługowych oraz wskazówki doty-
czące wyboru obiegu grzewczego (patrz strona 16).

Wywołanie skróconej instrukcji odbywa się w następu-
jący sposób:
■ Wygaszacz ekranu jest aktywny (patrz strona 14):

Nacisnąć przycisk .
■ Użytkownik znajduje się w którymś z menu:

Naciskać przycisk , aż pojawi się ekran menu
głównego (patrz kolejny rozdział).
Nacisnąć przycisk .

Obsługa Vitotronic 300-K

Otwieranie Vitotronic 300-K
55
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Dostępne są 2 poziomy obsługi, „Menu podstawowe”
oraz „Menu rozszerzone”.

Przegląd menu znajduje się na stronie 41.

Menu główne

Wywołanie menu głównego odbywa się w następujący
sposób:
■ Wygaszacz ekranu jest aktywny (patrz strona 14):

Nacisnąć przycisk  OK.
■ Aktywny jest dowolny ekran w obrębie menu:

Naciskać przycisk , aż pojawi się menu główne.

W menu podstawowym pokazywana jest liczba
dostępnych w instalacji grzewczej kotłów grzewczych
w określonej kolejności (kolejności pracy kotłów).
Kolejność pracy kotłów można zmieniać (patrz
strona 26).

Przy tym:
■ Białe wypełnienie kotła grzewczego:

Kocioł grzewczy jest udostępniony przez regulator
kaskadowy i pracuje.

■ Szare wypełnienie kotła grzewczego:
Kocioł grzewczy jest dostępny dla wytwornicy ciepła,
nie jest jednak udostępniony przez regulator kaska-
dowy.

■ Czarne wypełnienie kotła grzewczego i przekreślenie
oznacza:
Kocioł grzewczy nie jest udostępniony do wytwarza-
nia ciepła.

Menu rozszerzone

Wywołanie menu rozszerzonego odbywa się w nastę-
pujący sposób:
■ Wygaszacz ekranu jest aktywny (patrz strona 14):

Nacisnąć kolejno przyciski OK i .
■ Aktywny jest dowolny ekran w obrębie menu:

Nacisnąć .

Wskazówka
Firma instalatorska może zablokować dostęp do menu
rozszerzonego. W takim przypadku możliwy będzie
tylko odczyt komunikatów o usterkach.

Menu

Energia słoneczna

Przejść dalej, naciskając

Ciepła woda użytkowa
Ogrzewanie
Instalacja

OK

A
Rys. 6

A Pole dialogowe

Obsługa podstawowa, Vitotronic 300-K

Jeżeli przez kilka minut nie dokonywano żadnych usta-
wień w module obsługowym, włączy się wygaszacz
ekranu. Jasność podświetlenia wyświetlacza zostaje
zredukowana.

1. Nacisnąć przycisk OK. Następuje przejście do
menu podstawowego (patrz strona 14).

2. Nacisnąć przycisk . Następuje przejście do
menu rozszerzonego (patrz strona 14).
Wybrane polecenie menu jest zaznaczone kolorem
białym.
W wierszu dialogowym A (patrz rysunek na stro-
nie 14) wyświetlane są wskazówki dotyczące
postępowania.

Na poniższym rysunku, na przykładzie ustawień war-
tości wymaganej temperatury pomieszczenia przedsta-
wiony jest sposób postępowania podczas dokonywa-
nia ustawień w poszczególnych polach dialogowych.

Obsługa Vitotronic 300-K

Menu, Vitotronic 300-K

55
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V valbo

Ú

OK

OK

HObieg grzewczy 1

Eksploatacja ekonomiczna

Ù Ú

Tryb „Party”
HK1

Przejść dalej, naciskając

Wybór ob. grzewcz. Ù ÚOG2

Wybrano

Obieg grzewczy 2

Wym. temp. pomieszczenia OG1

20°C

Zmień za pomocą (

Wym. temp. pomieszczenia OG1

22°C

Zastosuj, naciskając OK

OK

ê

ê

Ù ÚHK1

Obieg grzewczy 2

Eksploatacja ekonomiczna

Ù Ú

Tryb „Party”
HK1

Przejść dalej, naciskającOK

ê

ê

Ù ÚHK2

Zred. temp. pomieszczeń wym.

Zred. temp. pomieszczeń wym.

Wym. temp. pomieszczenia

Wym. temp. pomieszczenia

V valbo

Wym. temp. pomieszczenia HK2

20°C

Zmień za pomocą (

Wym. temp. pomieszczenia HK2

22°C

Zastosuj, naciskając OK

OK / / v v

Obieg grzewczy 1

Eksploatacja ekonomiczna
Tryb „Party”

HK1

Przejść dalej, naciskającOK

ê

ê

Zred. temp. pomieszczeń wym.
Wym. temp. pomieszczenia

/ v v

OK

Kocioł
1423

Kolejność pracy kotłów

Wspólna temperatura na zas.40°C

Menu

Przejść dalej, naciskającOK
Energia słoneczna
Ciepła woda użytkowa

Kolejność pracy kotłów
Ogrzewanie

/v

OK

OK
Wym. temp. pomieszczenia HK1

22°C

Zastosowano

OK
Wym. temp. pomieszczenia HK2

22°C

Zastosowano

Rys. 7

Obsługa Vitotronic 300-K

Obsługa podstawowa, Vitotronic 300-K (ciąg dalszy)
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To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Jeśli mają być ogrzewane pomieszczenia, należy
pamiętać o następujących aspektach:
■ Czy wybrany został obieg grzewczy?

Ustawienia, patrz następny rozdział.
■ Czy ustawiona została wymagana temperatura

pomieszczenia?
Ustawienia, patrz strona 16.

■ Czy wybrany został prawidłowy program roboczy?
Ustawienia, patrz strona 17.

■ Czy wybrany został żądany program czasowy?
Ustawienia, patrz strona 17.

Wskazówka
W przypadku np. nowego budynku lub rozbudowy
firma instalatorska może w celu osuszenia jastrychu
uaktywnić „funkcję jastrychu”. Dokonane przez użyt-
kownika ustawienia ogrzewania pomieszczeń pozos-
taną nieaktywne na czas osuszania jastrychu. Bliższe
objaśnienia patrz rozdział „Objaśnienia terminów” w
załączniku.
W menu rozszerzonym, w punkcie „Informacja”
można sprawdzić aktualnie ustawiony program robo-
czy (patrz rozdział „Odczyt informacji” grupa „Obieg
grzewczy....”).

Wybór obiegu grzewczego

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.
Ogrzewanie wszystkich pomieszczeń może zostać w
razie potrzeby rozdzielone na kilka obiegów grzew-
czych.
■ W przypadku instalacji grzewczych z kilkoma obie-

gami grzewczymi w celu dokonania ustawień ogrze-
wania pomieszczeń należy najpierw wybrać obieg
grzewczy, którego dotyczy określona zmiana usta-
wienia.

■ W przypadku instalacji grzewczych tylko z jednym
obiegiem grzewczym taka możliwość wyboru nie jest
dostępna.

Przykład:
■ „Obieg grzewczy 1” to obieg grzewczy pomiesz-

czeń biurowych na parterze.
■ „Obieg grzewczy 2” to obieg grzewczy do pomiesz-

czeń biurowych na 1. piętrze.

Obiegi grzewcze są fabrycznie oznaczone jako
„Obieg grzewczy 1” (OG1), „Obieg grzewczy 2”
(OG2) i „Obieg grzewczy 3” (OG3).
Jeżeli nazwa obiegów grzewczych została zmieniona
przez Państwa lub przez firmę instalatorską, np. na
„parter” itp., nowa nazwa będzie wyświetlana zamiast
nazwy „Obieg grzewczy 3 ...” (patrz strona 26).

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. /  dla żądanego obiegu grzewczego.

Ustawianie temperatury pomieszczenia

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Ustawienia normalnej temperatury pomieszczeń

Ustawienie fabryczne: 20°C

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

5. OK w celu potwierdzenia

6. „Wym. temp. pomieszczenia”

7. OK w celu potwierdzenia

8. Ustawić żądaną wartość.

Vitotronic 300-K: ogrzewanie pomieszczeń

Niezbędne ustawienia (ogrzewanie pomieszczeń)
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Ustawianie zredukowanej temperatury pomieszczeń (wyłączenie na noc)

Ustawienie fabryczne: 3°C

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

5. OK w celu potwierdzenia

6. „Zred.wym.temp. pomieszcz.”

7. OK w celu potwierdzenia

8. Ustawić żądaną wartość.

Pomieszczenia ogrzewane będą z taką temperaturą:
■ Pomiędzy cyklami łączeniowymi standardowego

trybu grzewczego (patrz strona 17).
■ W przypadku programu wakacyjnego (patrz

strona 20).

Ustawianie „programu roboczego” do ogrzewania pomieszczeń

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.
Ustawienie fabryczne: „Ogrzewanie i ciepła woda
użytkowa”

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

5. OK w celu potwierdzenia

6. „Program roboczy”

7. OK w celu potwierdzenia

8. „Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa”

■ Pomieszczenia wybranego obiegu grzewczego
ogrzewane będą zgodnie z ustawieniami tempera-
tury pomieszczenia i programu czasowego.

■ Ciepła woda użytkowa dogrzewana będzie zgodnie z
ustawieniami wymaganej temperatury ciepłej wody
użytkowej i programu czasowego (patrz rozdział
„Podgrzew ciepłej wody użytkowej”).

Ustawianie programu czasowego do ogrzewania pomieszczeń

■ Program czasowy do ogrzewania pomieszczeń
składa się z różnych cykli łączeniowych. Fabrycznie
ustawiony jest jeden cykl łączeniowy od 6:00 do
22:00 dla wszystkich dni tygodnia.

■ Program czasowy można ustawiać indywidualnie,
dla każdego dnia tygodnia tak samo lub inaczej:
W standardowym trybie grzewczym można wybrać
maks. 4 cykle łączeniowe dziennie. Dla każdego
cyklu łączeniowego należy ustawić czas początku i
końca cyklu. Pomiędzy cyklami łączeniowymi
pomieszczenia ogrzewane są ze zredukowaną tem-
peraturą (patrz rozdział „Ustawianie temperatury
pomieszczenia dla zredukowanego trybu grzew-
czego”).

■ Proszę pamiętać przy ustawianiu programów czaso-
wych, że instalacja grzewcza potrzebuje trochę
czasu, aby ogrzać pomieszczenia do wymaganej
temperatury.

■ W menu rozszerzonym w punkcie „Informacja”
można sprawdzić aktualny program czasowy (patrz
strona„Odczyt informacji” Grupa „Obieg grzew-
czy....”).

Menu rozszerzone:

01. 

02. „Ogrzewanie”

03. OK w celu potwierdzenia

04. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy.

Vitotronic 300-K: ogrzewanie pomieszczeń

Ustawianie temperatury pomieszczenia (ciąg dalszy)
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05. OK w celu potwierdzenia

06. „Program czasowy ogrzewania”

07. OK w celu potwierdzenia

08. Wybrać jeden lub kilka dni tygodnia.

09. Wybrać cykl łączeniowy !, ?, § lub $.

10. Ustawić czas początku i końca danego cyklu
łączeniowego.

11. Nacisnąć , aby wyjść z menu.

Wskazówka
W celu wcześniejszego zakończenia ustawienia cyklu
łączeniowego naciskać przycisk  do momentu poja-
wienia się żądanego ekranu.

Przedstawiony przykład:
■ Program czasowy od poniedziałku do piątku („Pn-

Pt”)
■ Cykl łączeniowy !:

Od godz. 5:00 do 8:30
■ Cykl łączeniowy ?:

W godzinach od 16:30 do 23:00

Ogrzewanie

Wybrać za pomocą (

OG1Pon. - Piąt.

? 16:30  -  23:00 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

! 05:00  -  08:30 u

Normal
Normal

! ?

Rys. 8

Przykład:
W celu ustawienia takiego samego programu czaso-
wego dla wszystkich dni tygodnia oprócz poniedziałku:
Wybrać okres „Poniedziałek–Niedziela” i ustawić
program czasowy.
Następnie wybrać „Poniedziałek” i ustawić program
czasowy.

Usuwanie cyklu łączeniowego

Ustawić tę samą godzinę jako początek i koniec cyklu.
Na wyświetlaczu pojawi się wybrany cykl łączeniowy
„- - : - -”.

Ustawianie „krzywej grzewczej” 

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.
Na przebieg grzania instalacji wpływa nachylenie i
poziom wybranej „krzywej grzewczej”. Dodatkowe
dane dotyczące „Krzywa grzewcza” znajdują się w
rozdziale „Objaśnienia terminów” na stronie 45.

Ustawienie fabryczne:
■ Nachylenie: 1,4
■ Poziom krzywej grzewczej: 0

■ Normalna temperatura pomieszczenia (wartość
wymagana): 20°C

■ Zredukowana temperatura pomieszczenia (wartość
wymagana): 3°C

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

Vitotronic 300-K: ogrzewanie pomieszczeń

 Ustawianie programu czasowego do ogrzewania… (ciąg dalszy)
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4. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

5. OK w celu potwierdzenia

6. „Krzywa grzewcza”

7. OK w celu potwierdzenia

8. „Nachylenie” lub „Poziom”

Wskazówka
Wskazówki na temat tego, kiedy i w jaki sposób
można zmieniać nachylenie i poziom „krzywej
grzewczej” można otrzymać, naciskając przycisk
„?”.

9. Ustawić żądaną wartość.

Porady dotyczące ustawianie „nachylenia” i „poziomu”:

Przebieg grzania Działanie
W pomieszczeniu mieszkalnym jest za chłodno w zim-
nej porze roku.

Ustawić „nachylenie” „krzywej grzewczej” na kolejną
wyższą wartość.

W pomieszczeniu mieszkalnym jest za ciepło w zimnej
porze roku.

Ustawić „nachylenie” „krzywej grzewczej” na kolejną
niższą wartość.

W pomieszczeniu mieszkalnym w przejściowej oraz w
zimnej porze roku jest za zimno.

Ustawić „poziom” „krzywej grzewczej” na wyższą
wartość.

W pomieszczeniu mieszkalnym w przejściowej oraz w
zimnej porze roku jest za ciepło.

Ustawić „poziom” „krzywej grzewczej” na niższą
wartość.

W pomieszczeniu jest w przejściowej porze roku za
zimno, ale w zimnej porze roku wystarczająco ciepło.

Ustawić „nachylenie” „krzywej grzewczej” na na-
stępną, niższą wartość i „poziom” na następną wyż-
szą wartość.

W pomieszczeniu jest w przejściowej porze roku za cie-
pło, ale w zimnej porze roku wystarczająco ciepło.

Ustawić „nachylenie” „krzywej grzewczej” na na-
stępną wyższą wartość i „poziom” na następną niższą
wartość.

Wyłączanie ogrzewania pomieszczeń

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

5. OK w celu potwierdzenia

6. „Program roboczy”

7. OK w celu potwierdzenia

8. „Tylko ciepła woda” (eksploatacja w lecie, brak
ogrzewania pomieszczeń)
albo
„Wyłączenie instalacji” (zabezpieczenie przed
zamarzaniem)

Tymczasowe dopasowanie temperatury pomieszczenia

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.
Za pomocą tej funkcji „Tryb party” możliwa jest
zmiana temperatury pomieszczenia na kilka godzin,
np. gdy goście zostają wieczorem na dłużej. Nie jest
przy tym konieczna zmiana dokonanych wcześniej
ustawień regulacyjnych. W tej funkcji ciepła woda użyt-
kowa jest dogrzewana do ustawionej temperatury
wymaganej.

■ Pomieszczenia ogrzewane są z żądaną temperaturą.
■ Ciepła woda użytkowa jest dogrzewana do ustawio-

nej temperatury wymaganej.
■ Pompa cyrkulacyjna (jeżeli jest zainstalowana)

zostaje włączona.

Vitotronic 300-K: ogrzewanie pomieszczeń

Ustawianie „krzywej grzewczej”  (ciąg dalszy)
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Ustawianie „trybu party” 

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

5. „Tryb „Party””

6. OK w celu potwierdzenia

7. Ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia dla
trybu Party za pomocą / .

8. OK w celu potwierdzenia

Zakończenie pracy w „trybie party” 

■ Automatycznie po przełączeniu na standardowy tryb
grzewczy zgodnie z programem czasowym.
albo

■ Po przełączeniu „trybu „Party”” w menu rozszerzo-
nym na „Wył.”.

Okresowe zmniejszenie temperatury pomieszczenia

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K. Aby oszczędzić energię, temperaturę pomieszczenia w
standardowym trybie grzewczym. np. podczas nie-
obecności w mieszkaniu przez kilka godzin.

Włączanie „trybu oszczędzania energii” 

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

5. OK w celu potwierdzenia

6. „Eksploatacja ekonomiczna”

7. OK w celu potwierdzenia

Zakończenie „trybu ekonomicznego” 

■ Automatycznie po przełączeniu na zredukowany tryb
grzewczy zgodnie z programem czasowym.
albo

■ Po przełączeniu „Trybu ekonomicznego” w menu
rozszerzonym na „Wył.”.

Funkcja oszczędzania energii przy dłuższej nieobecności

W celu zaoszczędzenia energii, np. w przypadku dłuż-
szej nieobecności podczas urlopu, można aktywować
„program wakacyjny”.
To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Wskazówka
Regulator ustawiony jest w taki sposób, że „program
wakacyjny” oddziałuje na wszystkie obiegi grzewcze.
Aby zmienić to ustawienie, należy zwrócić się do firmy
specjalistycznej.

Vitotronic 300-K: ogrzewanie pomieszczeń

Tymczasowe dopasowanie temperatury pomieszczenia (ciąg dalszy)
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„Program wakacyjny” oddziałuje na obiegi grzewcze
i podgrzew ciepłej wody użytkowej w następujący spo-
sób:
■ Ogrzewanie pomieszczeń:

– Dla obiegów grzewczych w programie roboczym
„Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa”:
W tych obiegach pomieszczenia ogrzewane są z
ustawioną zredukowaną temperaturą pomieszcze-
nia (patrz strona 17).

– Dla obiegów grzewczych w programie roboczym
„Tylko ciepła woda użytkowa”:
Brak ogrzewania pomieszczeń w tych obiegach
grzewczych.
Jeżeli dla wszystkich obiegów grzewczych usta-
wiony jest program roboczy „Tylko ciepła woda
użytkowa”, wtedy aktywna jest tylko kontrola
zabezpieczenia przed zamarzaniem kotła grzew-
czego i pojemnościowego podgrzewacza cwu.

■ Podgrzew ciepłej wody użytkowej:
Podgrzew ciepłej wody użytkowej jest wyłączony,
zabezpieczenie przed zamarzaniem pojemnościo-
wego podgrzewacza cwu jest aktywne.

„Program wakacyjny” rozpoczyna się o godz. 00:00
następnego dnia po wyjeździe i kończy o godz. 00:00
w dniu powrotu. Oznacza to, że w dniu wyjazdu i
powrotu ustawiony program czasowy jest aktywny
(patrz strona 17).

Ustawianie „Program wakacyjnego” 

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. „Program wakacyjny”

5. OK w celu potwierdzenia

6. Ustawić żądany dzień wyjazdu i powrotu.

7. OK w celu potwierdzenia

Wskazanie w menu rozszerzonym

W menu rozszerzonym, w punkcie „Informacja”
można sprawdzić aktualnie ustawiony „program
wakacyjny” (patrz rozdział „Odczyt informacji” grupa
„Obieg grzewczy...”).

Przerywanie lub usuwanie „programu wakacyjnego” 

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. „Program wakacyjny”

5. „Usuń program”

6. OK w celu potwierdzenia

Vitotronic 300-K: ogrzewanie pomieszczeń

 Funkcja oszczędzania energii przy dłuższej… (ciąg dalszy)
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To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Jeśli ma być podgrzewana ciepła woda użytkowa,
należy pamiętać o następujących aspektach:
■ Czy ustawiona została żądana temperatura ciepłej

wody użytkowej?
Ustawienia, patrz następny rozdział.

■ Czy wybrany został prawidłowy program roboczy?
Ustawienie, patrz strona 22.

■ Czy wybrany został żądany program czasowy?
Ustawienie, patrz strona 22.

Wskazówka
Regulator ustawiony jest w taki sposób, że podgrzew
ciepłej wody użytkowej obowiązuje dla wszystkich
obiegów grzewczych. Aby zmienić to ustawienie,
należy zwrócić się do firmy specjalistycznej.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ciepła woda użytkowa”

3. OK w celu potwierdzenia

4. „Wym. temp. cwu”

5. OK w celu potwierdzenia

6. Ustawić żądaną wartość.

7. OK w celu potwierdzenia

Ustawianie „programu roboczego” do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. „Program roboczy”

5. OK w celu potwierdzenia

6. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

7. OK w celu potwierdzenia

8. „Ogrzewanie i cwu” (z ogrzewaniem pomiesz-
czeń)
albo
„Tylko ciepła woda” (eksploatacja w lecie, brak
ogrzewania pomieszczeń)

Ustawianie programu czasowego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

■ Program czasowy podgrzewu ciepłej wody użytkowej
składa się z różnych cykli łączeniowych. Fabrycznie
dla wszystkich dni tygodnia ustawiony jest jeden
cykl łączeniowy od godziny 5.30 do 22.00.

■ Fabrycznie dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej
ustawiony jest Tryb automatyczny. Oznacza to, że
w standardowym trybie grzewczym ciepła woda użyt-
kowa dogrzewana jest do temperatury wymaganej.
Aby w momencie rozpoczęcia standardowego trybu
grzewczego dostępna była ciepła woda, cykl łącze-
niowy dla podgrzewu wody użytkowej rozpoczyna
się automatycznie pół godziny wcześniej niż cykl
łączeniowy dla standardowego trybu grzewczego.

■ Zamiast trybu automatycznego dla podgrzewu cie-
płej wody użytkowej można indywidualnie wybrać
do 4 cykli łączeniowych dziennie, takich samych lub
różnych dla każdego dnia tygodnia. Dla każdego
cyklu łączeniowego należy ustawić czas rozpoczęcia
i zakończenia cyklu.

■ Proszę pamiętać przy ustawianiu programów czaso-
wych, że instalacja grzewcza potrzebuje nieco
czasu, aby ogrzać wodę do wymaganej temperatury.

■ W „Menu rozszerzonym” w punkcie „Informacja”
można sprawdzić aktualny program czasowy (patrz
rozdział „Odczyt informacji” grupa „CWU”).

Menu rozszerzone:

01. 

02. „Ciepła woda użytkowa”

03. OK w celu potwierdzenia

04. „Program czasowy cwu ”

05. OK w celu potwierdzenia

Vitotronic 300-K: podgrzew ciepłej wody użytkowej

Ustawianie temperatury ciepłej wody użytkowej
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06. „Indywidualnie”

07. OK w celu potwierdzenia

08. Wybrać jeden lub kilka dni tygodnia.

09. Wybrać cykl łączeniowy !, ?, § lub $.

10. Ustawić czas początku i końca danego cyklu
łączeniowego.

11.  nacisnąć w celu zamknięcia menu.

Wskazówka
W celu wcześniejszego zakończenia ustawienia cyklu
łączeniowego naciskać przycisk  do momentu poja-
wienia się żądanego ekranu.

Przedstawiony przykład:
■ Program czasowy od poniedziałku do piątku („Pn-

Pt”)
■ Cykl łączeniowy !:

Od godz. 4:30 do 6:30
■ Cykl łączeniowy ?:

Od godz. 15:30 do 20:30

Ciepła woda użytkowa

Wybrać za pomocą (

OG1Pn-Pt

? 15:30 - 20:30 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

! 04:30 - 06:30 u

Wł.
Wł.

! ?

Rys. 9

Przykład:
W celu ustawienia takiego samego programu czaso-
wego dla wszystkich dni tygodnia oprócz poniedziałku:
Wybrać okres „Poniedziałek–Niedziela” i ustawić
program czasowy.
Następnie wybrać „Poniedziałek” i ustawić dla niego
program czasowy.

Usuwanie cyklu łączeniowego

Ustawić tę samą godzinę jako początek i koniec cyklu.
Na wyświetlaczu pojawi się wybrany cykl łączeniowy
„- - : - -”.

Zwiększona higiena wody użytkowej

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Za pomocą tej funkcji można zwiększyć mikrobiolo-
giczną jakość ciepłej wody użytkowej w pojemnościo-
wym podgrzewaczu cwu.
Firma instalatorska może aktywować tę funkcję, wpro-
wadzając drugą, wyższą wartość wymaganą tempera-
tury ciepłej wody użytkowej.

Funkcję aktywuje się poprzez ustawienie 4. cyklu
łączeniowego dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
W tym czasie ciepła woda użytkowa podgrzewana jest
do 2. wartości wymaganej.

Wskazówka
Dla 2. i 3. cyklu łączeniowego należy ustawić czas włą-
czania i wyłączania. Czasy te mogą się mieścić także
w obrębie 1. cyklu łączeniowego.

Vitotronic 300-K: podgrzew ciepłej wody użytkowej

 Ustawianie programu czasowego do podgrzewu… (ciąg dalszy)
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Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej bez programu czasowego

Wskazówka
Przynajmniej dla jednego obiegu grzewczego instalacji
musi być ustawiony program roboczy „Ogrzewanie i
ciepła woda” lub „Tylko ciepła woda”.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. OK w celu potwierdzenia

4. „Tryb „Party””

5. OK w celu potwierdzenia

6. Wyłączyć „Tryb party”, przełączając na „Wył.”,
aby nie doszło do niezamierzonego ogrzewania
pomieszczeń, w których panuje normalna tempera-
tura.

Ustawianie programu czasowego dla pompy cyrkulacyjnej

Dalsze informacje dotyczące pompy cyrkulacyjnej
znajdują się w rozdziale „Objaśnienia terminów”.

■ Fabrycznie dla programu czasowego pompy cyrkula-
cyjnej ustawiony jest Tryb automatyczny. Oznacza
to, że włączenie pompy cyrkulacyjnej odbywa się
równolegle do programu czasowego podgrzewu
wody użytkowej.

■ Zamiast trybu automatycznego dla pompy cyrkula-
cyjnej można indywidualnie wybrać do 4 cykli
łączeniowych dziennie, takich samych lub różnych
dla każdego dnia tygodnia. Dla każdego cyklu łącze-
niowego należy ustawić czas początku i końca cyklu.

■ W menu w punkcie „Informacja” można sprawdzić
aktualny program czasowy (patrz rozdział „Odczyt
informacji”, grupa „C.W.U.....”).

Wskazówka
Aktywację pompy cyrkulacyjnej zaleca się tylko w
okresach, gdy pobierana jest ciepła woda użytkowa.

Menu rozszerzone:

01. 

02. „Ciepła woda użytkowa”

03. OK w celu potwierdzenia

04. „Pr. czasowy cyrkulacji”

05. OK w celu potwierdzenia

06. „Indywidualnie”

07. Wybrać jeden lub kilka dni tygodnia.

08. Wybrać cykl łączeniowy !, ?, § lub $.

09. Ustawić czas początku i końca danego cyklu
łączeniowego.

10.  nacisnąć w celu zamknięcia menu.

Wskazówka
W celu wcześniejszego zakończenia ustawienia cyklu
łączeniowego naciskać przycisk  do momentu poja-
wienia się żądanego ekranu.

Usuwanie cyklu łączeniowego

Ustawić tę samą godzinę jako początek i koniec cyklu.
Na wyświetlaczu pojawi się wybrany cykl łączeniowy
„- - : - -”.

Wyłączanie podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Nie ma zapotrzebowania na podgrzew ciepłej wody użytkowej ani na ogrzewanie pomieszczeń.

Menu rozszerzone

1. 

2. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

3. „Ogrzewanie”

4. OK w celu potwierdzenia

5. „Program roboczy”

6. OK w celu potwierdzenia

7. „Wyłączenie instalacji” (zabezpieczenie przed
zamarzaniem)

Vitotronic 300-K: podgrzew ciepłej wody użytkowej

 Ustawianie programu czasowego do podgrzewu… (ciąg dalszy)
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8. OK w celu potwierdzenia

Nie ma zapotrzebowania na podgrzew ciepłej wody użytkowej, ale jest zapotrzebowanie na
ogrzewanie pomieszczeń.

Menu rozszerzone

01. 

02. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

03. „Ogrzewanie”

04. OK w celu potwierdzenia

05. „Program roboczy”

06. OK w celu potwierdzenia

07. „Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa”

08.  aż do menu.

09. „Ciepła woda użytkowa”

10. OK w celu potwierdzenia

11. „Wym. temp. cwu”

12. Ustawić wartość 10°C.

13. OK w celu potwierdzenia

Vitotronic 300-K: podgrzew ciepłej wody użytkowej

Wyłączanie podgrzewu ciepłej wody użytkowej (ciąg dalszy)
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To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.
W zależności od ustawionych adresów kodowych i
wewnętrznych obliczeń regulator oferuje różną kolej-
ność pracy kotłów.
Kolejność pracy kotłów można zmieniać: patrz
strona 14.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Kolejność pracy kotłów”

3. Proszę ustawić żądaną kolejność pracy kotłów i
potwierdzić, naciskając OK.

Ustawianie „kontrastu” wyświetlacza

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Aby teksty w menu były bardziej czytelne, dostosuj
kontrast wyświetlacza do natężenia światła w pomiesz-
czeniu.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ustawienia”

3. „Kontrast”

4. Ustawić żądany kontrast.

Ustawianie „jasności” podświetlenia wyświetlacza

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Konieczna jest poprawa jakości wyświetlania tekstów.
W tym celu należy zmienić jasność trybu „Obsługa”.
Można również zmienić jasność dla wygaszacza
ekranu.

Menu rozszerzone:

1. 

2. „Ustawienia”

3. „Jasność”

4. „Obsługa” lub „Wygaszacz ekranu”

5. Ustawić żądaną jasność.

Wprowadzanie nazwy dla obiegów grzewczych

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Można wprowadzić indywidualną nazwę dla każdego
obiegu grzewczego. Skróty „OG1”, „OG2” i „OG3”
pozostają niezmienione.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ustawienia”

3. „Nazwa obiegu grzewczego”

4. „Obieg grzewczy 1”, „Obieg grzewczy 2” lub
„Obieg grzewczy 3”

5. „Zmienić?”

6. Za pomocą /  można wybrać żądany znak.

7. Za pomocą /  można przejść do następnego
znaku.

8. NaciśnięcieOK powoduje zapisanie wszystkich
wprowadzonych znaków i wyjście z menu.

Wskazówka
Za pomocą „Przywrócić?” wprowadzona wartość
zostanie usunięta.

Dalsze nastawy

Ustawianie „kolejności kotłów” 
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To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Godzina i data są ustawione fabrycznie. Jeżeli instala-
cja grzewcza była przez dłuższy czas wyłączona z
eksploatacji, konieczne może być ustawienie Godziny i
Daty.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ustawienia”

3. „Godzina / Data”

4. Ustawić godzinę i datę.

Wybór „języka”

To ustawienie jest możliwe tylko w Vitotronic 300-K.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ustawienia”

3. „Język”

4. Ustawić żądany język.

Ustawianie „jednostki temperatury” (°C/°F)

Vitotronic 100

Ustawienie fabryczne: °C

Nacisnąć następujące przyciski:

1. do dokonania ustawień, miga symbol „ ”.

2. aż zacznie migać symbol „ ”.

3. OK aby potwierdzić, miga symbol „ ”.

4. / aby wyświetlić wymaganą j „jednostkę tem-
peratury”.

5. OK aby potwierdzić, że nowa „jednostka tempe-
ratury” została zapisana.

Vitotronic 300-K

Ustawienie fabryczne: °C

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ustawienia”

3. „Jednostka temperatury”

4. Ustawić jednostkę temperatury „°C” lub „°F”.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Vitotronic 100

Można przywrócić równocześnie ustawienia fabryczne
wszystkich zmienionych wartości.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. do dokonania ustawień, miga symbol „ ”.

2. aż zacznie migać symbol „ ”.

3. OK aby potwierdzić, miga symbol „ ”.

4. OK aby potwierdzić, że przywrócone zostały usta-
wienia fabryczne.

Dalsze nastawy

Ustawianie „godziny” i „daty” 
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Ustawienia fabryczne:
■ Program roboczy: „ ”
■ Jednostka temperatury: °C

Vitotronic 300-K

Wszystkie zmodyfikowane wartości każdego obiegu
grzewczego można przywrócić do ustawień fabrycz-
nych.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ustawienia”

3. „Ustawienie podstawowe”

4. „Obieg grzewczy 1”, „Obieg grzewczy 2” lub
„Obieg grzewczy 3”.

Ustawienie instalacji Ustawienia i wartości, które zostaną zresetowane
„Obieg grzewczy 1”, „Obieg grzew-
czy 2” lub „Obieg grzewczy 3”

■ Wartość wymagana temperatury pomieszczenia: 20°C
■ Wymagana zredukowana temp. pomieszczeń
■ Program roboczy
■ Wartość wymagana temperatury ciepłej wody użytkowej
■ Program czasowy dla ogrzewania pomieszczeń
■ Program czasowy do podgrzewu ciepłej wody użytkowej
■ Program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej
■ Nachylenia i poziomu krzywej grzewczej
■ Funkcje komfortowe i energooszczędne („Tryb party”, „Tryb ekono-

miczny”, „Program wakacyjny”) zostają usunięte.

Wskazówka
Jeżeli nadano nazwy obiegom grzewczym (patrz rozdział „Wprowadza-
nie nazw dla obiegów grzewczych”), nazwa ta pozostanie niezmieniona.
 

Dalsze nastawy

Przywracanie ustawień fabrycznych (ciąg dalszy)
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Vitotronic 100, odczyt do każdego obiegu grzewczego

W zależności od przyłączonych urządzeń i dokona-
nych ustawień można sprawdzić aktualne temperatury
i stany robocze.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. do dokonania ustawień, miga symbol „ ”.

2. aż zacznie migać symbol „ ”.

3. OK aby zatwierdzić.

4. / aby wybrać żądane informacje.

5. OK aby potwierdzić, jeżeli wartość ma zostać zre-
setowana do „0” (patrz poniższa tabela), „ ”
miga.

6. OK aby potwierdzić, że wartość została przywró-
cona.

Wskazówka
Tryb odczytu kończy się automatycznie po upływie
30 minut lub po naciśnięciu .

Informacje pokazują się w następującej kolejności:
Wskazanie na wyświetlaczu Znaczenie Wskazówki
0 7.5 1  Numer odbiornika LON Regulator ma numer odbiornika 1.
2  107 °C Temperatura spalin Wskazanie tylko wtedy, gdy podłączony jest

czujnik temperatury spalin.
3  65 °C Temperatura wody w kotle —

2 6 3 5 7 2 h Godziny pracy palnika Przycisk „D” resetuje wartość do „0”.
1    

0 1 3.5 7 8  Uruchomienia palnika Przycisk „D” resetuje licznik startów palnika
do „0”.3    

Vitotronic 300-K, odczyt instalacji grzewczej

W zależności od przyłączonych urządzeń i dokona-
nych ustawień można sprawdzić aktualne temperatury
i stany robocze.

W menu rozszerzonym informacje podzielone są na
grupy:
■ „Dane ogólne”
■ „Obieg grzewczy 1”
■ „Obieg grzewczy 2”
■ „Obieg grzewczy 3”
■ „Ciepła woda użytkowa”
■ „Solarny”
■ „Reset danych”

Wskazówka
Jeżeli nazwy obiegów grzewczych zostały zmienione
(patrz rozdział „Wprowadzanie nazwy dla obiegu
grzewczego”), pojawi się odpowiednia nazwa obiegu
grzewczego.
Szczegółowy opis możliwości odczytu danych
poszczególnych grup znajduje się w rozdziale „Możli-
wości odczytu w menu rozszerzonym”.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Informacja”

3. OK w celu potwierdzenia

4. Wybrać odpowiednią grupę.

5. Wybrać żądany odczyt.

Odczyt dotyczący instalacji solarnych

Menu rozszerzone

1. 

2. „Energia słoneczna ”

3. OK w celu potwierdzenia

Na wykresie wyświetlany jest uzysk energii solarnej z
ostatnich 7 dni.
Linia migająca na wykresie oznacza, że dany dzień
jeszcze się nie skończył.

Odczyty

Odczyt informacji
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Energia solarna

Wybrać za pomocą (

kWh 1,3Cz 03.05.12

4.0
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Rys. 10

Wskazówka
Inne możliwości odczytu, np. dotyczące godzin pracy
pompy obiegu solarnego, znajdują się w menu rozsze-
rzonym w punkcie „Informacje” w grupie „Solarny”.

Reset danych do wartości 0

Możliwe jest zresetowanie następujących danych:
■ Dane dot. instalacji solarnej:

Uzysk energii solarnej, godziny pracy pompy obiegu
solarnego i godziny pracy na wyjściu 22.

■ Wszystkie wymienione dane równocześnie.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Informacja”

3. OK w celu potwierdzenia

4. „Reset danych”

5. OK w celu potwierdzenia

Odczyt komunikatu o konserwacji

Vitotronic 100

Jeżeli instalacja grzewcza wymaga konserwacji, na
wyświetlaczu Vitotronic 100 miga symbol „ ” i poja-
wiają się następujące wskazania.
Firma instalatorska może ustawić, kiedy ma zostać
wykonana kolejna konserwacja:
■ Po określonej liczbie godzin pracy palnika, np. 2500

godzin.
■ Po określonym czasie, np. po 12 miesiącach.
■ Po osiągnięciu określonej temperatury spalin, np.

150°C (tylko w Vitotronic 100, typ GC7B).

Powiadomić firmę instalatorską i potwierdzić komuni-
kat o konserwacji, naciskając OK.

Wskazówka
Jeśli konserwację można wykonać dopiero w później-
szym terminie, komunikat o konserwacji pojawia się
ponownie po 7 dniach.

Wyświetlanie potwierdzonego komunikatu o kon-
serwacji

Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 4 s przycisk OK.

Vitotronic 300-K

W regulatorze Vitotronic 300-K można ustawić często-
tliwość konserwacji. Komunikat serwisowy nie jest
wyświetlany.

Odczyt zgłoszenia usterki

Vitotronic 100

Jeśli w kotle grzewczym wystąpiły usterki, na wyświet-
laczu miga symbol  i pojawia się kod usterki.
Ponadto miga czerwony sygnalizator usterki (patrz roz-
dział „Elementy obsługowe”).

Odczyty

Odczyt informacji (ciąg dalszy)
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Przykład:
Wyświetlany kod usterki: „d1”

1 d 1

ã

Rys. 11

1. Kod usterki należy przekazać firmie instalatorskiej.
Dzięki temu pracownicy firmy instalatorskiej będą
mogli lepiej przygotować się do naprawy, a użyt-
kownik nie poniesie ewentualnych dodatkowych
kosztów dojazdu.

2. Potwierdzić zgłoszenie usterki, naciskając OK. Na
wyświetlaczu gaśnie symbol .

Wskazówka
■ Jeżeli zgłoszenia usterek powodowały włączenie

urządzenia sygnalizacyjnego (np. sygnalizatora
akustycznego), po potwierdzeniu zgłoszenia
usterki zostanie ono wyłączone.

■ Jeśli usunięcie usterki można wykonać dopiero w
późniejszym terminie, zgłoszenie usterki pojawia
się ponownie następnego dnia.

Wywołanie potwierdzonego zgłoszenia usterki

Naciskać przez ok. 4 s przycisk OK.

Wskazówka
Jeśli wystąpiło więcej zgłoszeń usterek, można je
wywoływać kolejno za pomocą / .

Vitotronic 300-K

Jeżeli w instalacji grzewczej wystąpiły usterki, na
wyświetlaczu miga symbol „ ” i wyświetlany jest
komunikat „Usterka”. Ponadto miga czerwony sygna-
lizator usterki (patrz rozdział „Elementy obsługowe”).

1. Za pomocą przycisku OK można wyświetlić przy-
czynę usterki.

2. Za pomocą przycisku ? można wyświetlić wska-
zówki dotyczące zachowania się instalacji grzew-
czej.
Ponadto wyświetlone zostaną porady dotyczące
czynności, które można wykonać samodzielnie
przed poinformowaniem firmy instalatorskiej.

3. Zanotować przyczynę i kod usterki wyświetlone
obok po prawej stronie.
Dzięki temu pracownicy firmy instalatorskiej będą
mogli lepiej przygotować się do naprawy, a użyt-
kownik nie poniesie ewentualnych dodatkowych
kosztów dojazdu.

4. W celu potwierdzenia zgłoszenia usterki, należy
postępować zgodnie z instrukcjami w menu.
Zgłoszenie usterki zostanie przeniesione do menu.

Wskazówka
■ Jeżeli zgłoszenia usterek powodowały włączenie

urządzenia sygnalizacyjnego (np. sygnalizatora aku-
stycznego), po potwierdzeniu zgłoszenia usterki
zostanie ono wyłączone.

■ Jeżeli usunięcie usterki może być przeprowadzone
dopiero w późniejszym terminie, zgłoszenie usterki
pojawi się ponownie następnego dnia oraz nastąpi
ponowne włączenie urządzenia zgłaszającego
usterki.

Wywołanie potwierdzonego zgłoszenia usterki

Menu rozszerzone

1. 

2. „Usterka”

Odczyty

Odczyt zgłoszenia usterki (ciąg dalszy)
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Tryb kontrolny kominiarza może być aktywowany
wyłącznie przez kominiarza podczas corocznej kon-
troli.
Tryb kontrolny kominiarza aktywuje się w celu przepro-
wadzenia pomiaru spalin przy podwyższonej na krótko
temperaturze wody w kotle.

Tryb kontrolny należy włączyć w regulatorze
Vitotronic 100 kontrolowanego kotła oraz w celu
odprowadzenia ciepła także w regulatorze kaskado-
wym Vitotronic 300-K.

Aktywacja trybu kontrolnego kominiarza

Nacisnąć następujące przyciski:

1. do dokonania ustawień, miga symbol „ ”.

2. aż zacznie migać symbol „ ”.

3. OK w celu potwierdzenia, miga „ON”.

4. OK aby zatwierdzić.

Dezaktywacja trybu kontrolnego kominiarza

Nacisnąć następujące przyciski:

1. do dokonania ustawień, miga symbol „ ”.

2. aż zacznie migać symbol „ ”.

3. OK aby potwierdzić, miga „OFF”.

4. OK aby zatwierdzić.

Tryb kontrolny kominiarza kończy się automatycznie
po upływie 30 minut.

Tryb kontrolny kominiarza

Tryb kontrolny kominiarza
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Elementy obsługowe Vitotronic 100

Vitotronic 100, typ GC7B

3 48
°C

s A

C D

BA
Rys. 12

A Sygnalizator usterki (czerwony)
B Sygnalizator pracy (zielony)

C Przycisk odblokowania
D Włącznik główny zasilania

Vitotronic 100, typ HC1B

0
1 2 3

4

bar

C D

E

BA

3 48
°C

s A

Rys. 13

A Sygnalizator usterki (czerwony)
B Sygnalizator pracy (zielony)
C Przycisk odblokowania

D Włącznik główny zasilania
E Manometr (wskaźnik ciśnienia)

Elementy obsługowe Vitotronic 300-K

Vitotronic 300-K, typ MW1B und MW2B

B

C

A

D

E

Kocioł
1423

Kolejność pracy kotłów

Wspólna temperatura na zas.40°C

Rys. 14

A Sygnalizator pracy (zielony)
B Sygnalizator usterki (czerwony)
C Przycisk kontrolny kominiarza

(tylko do celów serwisowych)

D Włącznik główny zasilania
E Bezpiecznik

Wyłączanie i włączanie

Elementy obsługowe regulatora
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Z kontrolą zabezpieczenia przed zamarzaniem

Wybrać na regulatorze Vitotronic 300-K dla każdego
obiegu grzewczego program roboczy „Wyłączenie
instalacji”.
■ Brak ogrzewania pomieszczeń
■ Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej
■ Zabezpieczenie przed zamarzaniem obiegów grzew-

czych i podgrzewacza wody użytkowej jest aktywne.

Menu rozszerzone

1. 

2. „Ogrzewanie”

3. Wybrać w razie potrzeby obieg grzewczy (patrz
strona 16).

4. „Program roboczy”

5. „Wyłączenie instalacji” (zabezpieczenie przed
zamarzaniem)

Wskazówka
Pompy obiegowe włączają się na chwilę automatycz-
nie co 24 godz. w celu ochrony przed ich zablokowa-
niem.

Wyłączanie programu roboczego „Wyłączenie
instalacji”

Wybrać inny program roboczy.

Wyłączanie pojedynczych kotłów grzewczych na
odpowiednim regulatorze Vitotronic 100

Nacisnąć następujące przyciski:

1. do dokonania ustawień, miga symbol „ ”.

2. OK aby potwierdzić, miga symbol „ ”.

3. OK aby potwierdzić, miga symbol „ ”.

4. aż zacznie migać symbol „ ”.

5. OK aby zatwierdzić.

Wskazówka
Pompy obiegowe włączają się na chwilę automatycz-
nie co 24 godz. w celu ochrony przed ich zablokowa-
niem.

Wyłączanie programu roboczego „Wyłączenie
instalacji”

Wybrać inny program roboczy.

Bez kontroli zabezpieczenia przed zamarzaniem (wyłączenie z eksploatacji)

1. Wyłączyć wyłącznik zasilania przy wszystkich
regulatorach Vitotronic 100 i Vitotronic 300-K (patrz
rozdział „Elementy obsługowe”).

2. Zamknąć zawór odcinający gaz.

3. Odłączyć instalację grzewczą od napięcia elek-
trycznego; np. za pomocą oddzielnego bezpiecz-
nika lub wyłącznika głównego.

4. W przypadku spodziewanych temperatur zewnętrz-
nych poniżej 3°C należy wykonać odpowiednie
czynności w celu zabezpieczenia instalacji przed
zamarzaniem. W razie potrzeby skontaktować się
z firmą instalatorską.

Wskazówka w przypadku dłuższego wyłączenia z
eksploatacji
■ Pompy obiegowe nie są zasilane napięciem, dlatego

mogą ulec zablokowaniu.
■ Vitotronic 300-K:

Może być konieczne ponowne ustawienie daty i
godziny (patrz strona 27).

Wyłączanie i włączanie

Wyłączanie instalacji grzewczej
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1. Sprawdzić ciśnienie w instalacji grzewczej na 
manometrze. Jeżeli wskazówka znajduje się poni-
żej 1,0 bar lub poniżej czerwonego znacznika,
ciśnienie w instalacji jest za niskie. Uzupełnić
poziom wody lub powiadomić firmę instalatorską.

2. Sprawdzić, czy otwory wentylacyjne pomieszcze-
nia technicznego są otwarte i czy nie są zasłonięte.

Wskazówka
W przypadku eksploatacji z zasysaniem powietrza
z zewnątrz, powietrze do spalania pośrednio jest
pobierane z pomieszczenia technicznego.

3. Gazowy kocioł gazowy: otworzyć zawór odcinający
gaz.
Olejowy kocioł grzewczy: otworzyć zawory odcina-
jące przewody oleju (przy zbiorniku i filtrze).

4. Włączyć napięcie zasilania, np. za pomocą
oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika głów-
nego.

5. Włączyć wyłącznik zasilania na wszystkich regu-
latorach Vitotronic 100 i w Vitotronic 300-K (patrz
rozdział „Elementy obsługowe”).
Po krótkiej chwili na wyświetlaczu pojawia się:
■ Vitotronic 100: komunikat podstawowy (patrz

strona 11)
■ Vitotronic 300-K: menu podstawowe (patrz

strona 14)
Świeci się zielony sygnalizator pracy. Instalacja
grzewcza i, jeżeli jest, zdalna obsługa są gotowe
do pracy.

Wskazówka
Na każdym regulatorze Vitotronic 100 musi być usta-
wione „ ”, w przeciwnym wypadku Vitotronic 300-K
nie może wykorzystać odpowiedniego kotła do wytwa-
rzania ciepła.

Wyłączanie i włączanie

Włączanie instalacji grzewczej
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Przyczyna Sposób usunięcia
Instalacja grzewcza jest wyłączona. ■ Włączyć wyłącznik zasilania (patrz rozdział „Elementy

obsługowe”) na wszystkich regulatorach.
■ Włączyć wyłącznik główny, jeżeli jest zainstalowany

(na zewnątrz kotłowni).
■ Sprawdzić bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej i w

razie potrzeby włączyć go (bezpiecznik domowy).
Nieprawidłowo ustawiony regulator lub zdalne sterowa-
nie.

W razie potrzeby sprawdzić i skorygować ustawienia:
■ W każdym regulatorze Vitotronic 100:

„ ” musi być ustawiony (patrz strona 35).
■ W regulatorze Vitotronic 300-K:

– Program „Ogrzewanie i ciepła woda” musi być
ustawiony dla kotła grzewczego (patrz strona 17)

– Temperatura pomieszczenia (patrz strona 16).
– Godzina (patrz strona 27).
– Program czasowy (patrz strona 17).
– „Krzywa grzewcza” (patrz strona 45)

■ Sprawdzić ustawienia na zdalnym sterowaniu (jeżeli
jest zainstalowane).

Osobna instrukcja obsługi

Tylko w trybie pracy z podgrzewem ciepłej wody użyt-
kowej:
Priorytet podgrzewu wody użytkowej jest aktywny.

Odczekać, aż podgrzewacz wody użytkowej nagrzeje
się.

Osuszanie jastrychu jest włączone. Odczekać, aż upłynie czas osuszania jastrychu.
Brak paliwa. ■ Przy oleju opałowym lub gazie płynnym:

Sprawdzić zapas paliwa i w razie potrzeby zamówić.
■ Przy gazie ziemnym:

otworzyć zawór odcinający gaz lub w razie potrzeby
zasięgnąć informacji zakładzie gazowniczym.

„Usterka” jest wyświetlana na regulatorze Vitotronic
300-K i miga czerwony sygnalizator usterki (patrz roz-
dział „Elementy obsługowe”)

Odczytać rodzaj usterki, zanotować kod usterki i po-
twierdzić zgłoszenie (patrz strona 30).
W razie potrzeby powiadomić firmę instalatorską.

Symbol „ ” jest wyświetlany na regulatorze Vitotronic
100.

Odczytać rodzaj usterki, zanotować kod usterki i po-
twierdzić zgłoszenie (patrz strona 30).
W razie potrzeby powiadomić firmę instalatorską.

Symbol „ ” jest wyświetlany na regulatorze Vitotronic
100.

Nacisnąć przycisk „R” (patrz rozdział „Elementy obsłu-
gowe”).
Potwierdzić zgłoszenie usterki, naciskając OK.
W przypadku ponownego wystąpienia usterki, kod
usterki należy przekazać firmie instalatorskiej.

Co robić gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska
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Przyczyna Sposób usunięcia
Nieprawidłowo ustawiony regulator lub zdalne sterowa-
nie.

W razie potrzeby sprawdzić i skorygować ustawienia:
■ W regulatorze Vitotronic 300-K:

– „Temp. pomieszczeń” (patrz strona 16).
– „Godzina” (patrz strona 27).
– „Program czasowy” (patrz strona 17).
– „Krzywa grzewcza” (patrz strona 45).

■ Sprawdzić ustawienia na zdalnym sterowaniu (jeżeli
jest zainstalowane).

Osobna instrukcja obsługi

„Usterka” jest wyświetlana na regulatorze Vitotronic
300-K i miga czerwony sygnalizator usterki (patrz roz-
dział „Elementy obsługowe”)

Odczytać rodzaj usterki, zanotować kod usterki i po-
twierdzić zgłoszenie (patrz strona 30).
W razie potrzeby powiadomić firmę instalatorską.

Symbol „ ” jest wyświetlany na regulatorze Vitotronic
100.

Odczytać rodzaj usterki, zanotować kod usterki i po-
twierdzić zgłoszenie (patrz strona 30).
W razie potrzeby powiadomić firmę instalatorską.

Tryb kontrolny kominiarza jest włączony. Zamknąć tryb kontrolny kominiarza (patrz strona 32).

Brak ciepłej wody użytkowej

Przyczyna Sposób usunięcia
Instalacja grzewcza jest wyłączona. ■ Włączyć wyłącznik zasilania (patrz rozdział „Elementy

obsługowe”) na wszystkich regulatorach.
■ Włączyć wyłącznik główny, jeżeli jest zainstalowany

(na zewnątrz kotłowni).
■ Sprawdzić bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej i w

razie potrzeby włączyć go (bezpiecznik domowy).
Nieprawidłowo ustawiony regulator lub zdalne sterowa-
nie.

W razie potrzeby sprawdzić i skorygować ustawienia:
■ W każdym regulatorze Vitotronic 100:

„ ” musi być ustawiony (patrz strona 35).
■ W regulatorze Vitotronic 300-K:

– Podgrzew wody użytkowej musi być aktywny (patrz
strona 22).

– „Temperatura zadana cwu” (patrz strona  22).
– „Godzina” (patrz strona 27).
– Program czasowy (patrz strona 22).

■ Sprawdzić ustawienia na zdalnym sterowaniu (jeżeli
jest zainstalowane).

Osobna instrukcja obsługi

Brak paliwa. Patrz strona 36.
„Usterka” jest wyświetlana na regulatorze Vitotronic
300-K i miga czerwony sygnalizator usterki (patrz roz-
dział „Elementy obsługowe”)

Odczytać rodzaj usterki, zanotować kod usterki i po-
twierdzić zgłoszenie (patrz strona 30).
W razie potrzeby powiadomić firmę instalatorską.

Symbol „ ” jest wyświetlany na regulatorze Vitotronic
100.

Odczytać rodzaj usterki, zanotować kod usterki i po-
twierdzić zgłoszenie (patrz strona 30).
W razie potrzeby powiadomić firmę instalatorską.

Symbol „ ” jest wyświetlany na regulatorze Vitotronic
100.

Nacisnąć przycisk „R” (patrz rozdział „Elementy obsłu-
gowe”).
Potwierdzić zgłoszenie usterki, naciskając OK.
W przypadku ponownego wystąpienia usterki, kod
usterki należy przekazać firmie instalatorskiej.

Co robić gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka
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Przyczyna Sposób usunięcia
Nieprawidłowe ustawienie regulatora. Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować temperaturę

ciepłej wody użytkowej (patrz strona 22).
Woda użytkowa podgrzewana jest przez instalację so-
larną.

Sprawdzić i ew. skorygować ustawienia na regulatorze
systemów solarnych.

Osobna instrukcja obsługi

 
Tryb kontrolny kominiarza jest aktywny. Zamknąć tryb kontrolny kominiarza (patrz strona 32).

„OFF” wyświetla się na regulatorze Vitotronic 100

Przyczyna Sposób usunięcia
Program roboczy  jest włączony lub kocioł grzewczy
został wyłączony z zewnątrz.

Ustawić program roboczy .
W razie potrzeby powiadomić firmę instalatorską.

Symbol „ë” jest wyświetlany na regulatorze Vitotronic 100.

Przyczyna Sposób usunięcia
Nadszedł termin konserwacji ustawiony przez firmę in-
stalatorską.

Postępować zgodnie z opisem na stronie 30.

Symbol „ã” jest wyświetlany na regulatorze Vitotronic 100.

Przyczyna Sposób usunięcia
Usterka w instalacji grzewczej Postępować zgodnie z opisem na stronie 30.

„ã” miga a na regulatorze Vitotronic 300-K pojawia się „Usterka”

Przyczyna Sposób usunięcia
Usterka w instalacji grzewczej Postępować zgodnie z opisem na stronie 30.

„Obsługa zablokowana” pojawia się na regulatorze Vitotronic 300-K

Przyczyna Sposób usunięcia
Obsługa tej funkcji jest zablokowana. Blokadę może usunąć firma instalatorska.

„Przełączanie z zewnątrz ” wyświetlane jest na regulatorze Vitotronic 300-K

Przyczyna Sposób usunięcia
Program roboczy ustawiony na regulatorze, został
przełączony przez zewnętrzne urządzenie sterujące.

Usuwanie usterki nie jest konieczne.

Co robić gdy?

Temperatura ciepłej wody użytkowej za wysoka
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Przyczyna Sposób usunięcia
Nastawa programu roboczego lub wakacyjnego prze-
jmowana jest z obiegu grzewczego, dla którego usta-
wiono „Sterowanie centralne”

—

„Program zewnętrzny” wyświetlany jest na regulatorze Vitotronic 300-K

Przyczyna Sposób usunięcia
Program roboczy, który jest ustawiony na regulatorze,
został przełączony przez moduł komunikacyjny
Vitocom.

Można zmienić program roboczy.

Co robić gdy?

„Sterowanie centralne” wyświetla się na regulatorze Vitotronic 300-K
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Czyszczenie

Powierzchnie urządzeń można czyścić używając
dostępnych w handlu środków czyszczących (z wyjąt-
kiem środków do szorowania).

Powierzchnię panelu obsługi można czyścić szmatką z
mikrofibry.

Przegląd techniczny i konserwacja

Przeglądy i konserwacja instalacji grzewczych regulo-
wane są przepisami rozporządzenia dot. oszczędzania
energii oraz normami DIN 4755, DVGW-TRGI 2008
i DIN 1988-8.
Regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje
bezusterkową, energooszczędną, przyjazną dla środo-
wiska i bezpieczną eksploatację grzewczą. Co naj-
mniej co 2 lata instalacja grzewcza musi być poddana
konserwacji przez autoryzowaną firmę instalatorską. W
tym celu najlepiej jest zawrzeć umowę na inspekcję i
konserwację z firmą specjalistyczną.

Urządzenie

Wraz z rosnącym zabrudzeniem urządzenia wzrasta
temperatura spalin, a tym samym straty energii. Zale-
camy wyczyszczenia urządzenia raz w roku.

Pojemnościowy podgrzewacz cwu (jeżeli jest zain-
stalowany)

Normy DIN 1988-8 i EN 806 wymagają, aby najpóźniej
2 lata po uruchomieniu kotła, a następnie w regular-
nych odstępach czasu poddawać go konserwacji lub
czyszczeniu.
Czyszczenie wnętrza pojemnościowego podgrzewa-
cza ciepłej wody użytkowej, łącznie z przyłączami cie-
płej wody użytkowej, może wykonywać tylko autoryzo-
wana firma instalatorska.
W przypadku, gdy na wlocie podgrzewacza ciepłej
wody użytkowej znajduje się urządzenie do uzdatnia-
nia wody (np. membrana lub wtryskiwacz), wkład musi
zostać w odpowiednim czasie wymieniony. W tym
przypadku prosimy o przestrzeganie wskazówek pro-
ducenta.
Dodatkowo dla podgrzewacza Vitocell 100:
W tym podgrzewaczu cwu zaleca się przeprowadzenie
raz do roku kontroli działania anody magnezowej przez
autoryzowanego instalatora urządzeń grzewczych.
Kontrolę działania anody można wykonywać, nie prze-
rywając eksploatacji. Firma instalatorska powinna
zmierzyć prąd ochronny przy pomocy przyrządu do
kontroli anod.

Zawór bezpieczeństwa (pojemnościowy podgrze-
wacz ciepłej wody użytkowej)

Co pół roku użytkownik lub firma instalatorska mają
obowiązek sprawdzać gotowość zaworu bezpieczeń-
stwa do pracy, wykonując przedmuchiwanie (patrz
instrukcja producenta zaworu). Istnieje ryzyko zanie-
czyszczenia gniazda zaworu.
Podczas procesu nagrzewania woda nie może wycie-
kać z zaworu bezpieczeństwa. Spust jest otwarty do
atmosfery.

! Uwaga
Nadciśnienie może prowadzić do uszkodzeń.
Nie zamykać zaworu bezpieczeństwa.

Filtr ciepłej wody użytkowej (jeżeli jest zainstalo-
wany)

Ze względów higieny postępować w następujący spo-
sób:
■ w filtrach nie nadających się do przepłukiwania

powrotnego należy co 6 miesięcy wymieniać
wkładkę filtra (kontrola wzrokowa co 2 miesiące).

■ Filtry z przepłukiwaniem powrotnym należy przepłu-
kiwać co 2 miesiące.

Uszkodzone przewody przyłączeniowe

Jeśli przewody przyłączeniowe urządzenia lub
zewnętrznego, elektrycznego wyposażenia dodatko-
wego są uszkodzone, muszą zostać zastąpione okreś-
lonymi przewodami przyłączeniowymi. Do wymiany
używać wyłącznie przewodów firmy Viessmann.
Zawiadomić firmę instalatorską.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
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Wskazówka
W zależności od wyposażenia instalacji grzewczej nie
wszystkie opisane odczyty są możliwe.
W przypadku informacji oznaczonych za pomocą ,
można odczytać szczegółowe dane.

Kolejność pracy kotłów

Ogrzewanie
 Tryb „Party”
 Eksploatacja ekonomiczna
 Wym. temp. pomieszczenia
 Zred. wym. temp. pomieszcz.
 Program roboczy
  Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
  Tylko ciepła woda użytkowa
  Wyłączenie instalacji
   
 Program czasowy ogrzewania
 Program wakacyjny
 Krzywa grzewcza
   

Ciepła woda użytkowa
 Wym. temp. cwu
 Pr. czas. Ciepła woda użytkowa
 Pr. czas. Cyrkulacja
  

Energia słoneczna 

Tryb kominiarza

Załącznik

Przegląd menu Vitotronic 300-K
55

94
67

5

 



42

Informacja
 Dane ogólne
  Temperatura zewnętrzna
  Kolejność pracy kotłów 
  Temperatura wody w kotle 
  Czujnik 17 A
  Czujnik 17 B
  Wspólna temperatura na zas.
  Wyjście 20
  Wyjście 29
  Wyjście 52
  Pomocnicza pompa zasilająca
  Blokuj urz. obce
  Zbiorcze zgłaszanie usterek
  Nr odbiornika
  Wejścia zes. uzup.EA1 
  Godzina
  Data
  Sygn. radiowy zegara
   
 Obieg grzewczy 1 (OG1)
  Program roboczy 
  Status roboczy 
  Program czasowy 
  Wym. temp. pomieszczenia
  Temperatura pomieszczenia
  Wen. Wym. temp. pomieszcz.
  Zewn. wym. temp. pomieszcz.
  Wym. temp. w trybie Party
  Nachylenie
  Poziom
  Pompa obiegu grzewczego
  Program wakacyjny 

Załącznik

Przegląd menu Vitotronic 300-K (ciąg dalszy)
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Informacja
   
 Obieg grzewczy 2 (OG2), Obieg grzewczy 3 (OG3)
  Program roboczy 
  Status roboczy 
  Program czasowy 
  Wym. temp. pomieszczenia
  Temperatura pomieszczenia
  Wen. Wym. temp. pomieszcz.
  Zewn. wym. temp. pomieszcz.
  Wym. temp. w trybie Party
  Nachylenie
  Poziom
  Pompa obiegu grzewczego
  Mieszacz
  Temp. zasilania
  Temperatura na powrocie
  Program wakacyjny
   
 Ciepła woda użytkowa
  Pr. czas. Ciepła woda użytkowa
  Pr. czas. Cyrkulacja
  Wym. temp.
  Pompa ładująca podgrzewacz
  Pompa cyrkulacyjna cwu
   
 Solarny
  Temp. w kolektorze
  Ciepła woda użytkowa z obiegu solarnego
  Pompa ob. solar. (godziny pracy)
  Energia solarna - wykres
  Energia solarna
  Pompa ob. solar. lub Licz. obr. pompy sol.
  Ogr. dogrzewu cwu
  SM1 Wyjście 22
  SM1 Wyjście 22 (godziny pracy)
  Czujnik 7
  Czujnik 10
  Ogr. dogrzewu Ogrzewanie
   

Załącznik

Przegląd menu Vitotronic 300-K (ciąg dalszy)
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Ustawienia
 Godzina / Data
 Język PL
 Kontrast
 Jasność
 Jednostka temperatury
 Nazwa obiegu grzewczego
 Menu podstawowe
 Ustawienie podstawowe
  

Objaśnienia terminów

Program roboczy

Za pomocą programu roboczego można określić, czy
włączone będzie ogrzewanie pomieszczeń i podgrzew
ciepłej wody użytkowej, czy tylko podgrzew ciepłej
wody użytkowej. Można także określić, czy ogrzewanie
pomieszczeń zostanie wyłączone (z zastosowaniem
kontroli zabezpieczenia przed zamarznięciem). 

Status roboczy

W programie roboczym „Ogrzewanie i c.w.u.” status
roboczy zmienia się ze „standardowego trybu grzew-
czego” na „zredukowany tryb grzewczy” i na odwrót.
Czasy zmiany statusów roboczych określa się przy
ustawianiu programu czasowego.

Zestaw uzupełniający z mieszaczem

Podzespół (wyposażenie dodatkowe) do regulacji
obiegu grzewczego z mieszaczem.
Patrz „Mieszacz”.

Osuszanie jastrychu

W przypadku np. nowego budynku lub rozbudowy
budynku istniejącego firma specjalistyczna może w
celu osuszenia jastrychu uaktywnić tę funkcję. Wtedy
jastrych osuszany jest według zadanego programu
czasowego (profilu czasowo-temperaturowego), zgod-
nie z wymaganiami dla tego materiału.

Osuszanie jastrychu oddziałuje na obiegi grzewcze z
mieszaczem:
■ Wszystkie pomieszczenia ogrzewane są odpowied-

nio do ustawionego profilu czasowo-temperaturo-
wego.
Dokonane przez użytkownika ustawienia ogrzewania
pomieszczeń pozostaną nieaktywne na czas osusza-
nia jastrychu (maks. 32 dni).

■ Następuje podgrzew wody użytkowej (układ prefe-
rencji jest jednak zawieszony).

Instalacja ogrzewania podłogowego

Instalacje ogrzewania podłogowego to inercyjne, nis-
kotemperaturowe systemy grzewcze. Reagują one
bardzo wolno na krótkotrwałe zmiany temperatury.
Ogrzewanie utrzymujące zredukowaną temperaturę
pomieszczeń w nocy i aktywacja „Trybu ekonomicz-
nego” podczas krótkiej nieobecności nie skutkują zna-
czącą oszczędnością energii.

Tryb grzewczy

Normalny tryb grzewczy

W okresach, w których w ciągu dnia przebywa się w
domu, pomieszczenia należy ogrzewać, utrzymując
normalną temperaturę pomieszczenia. Okresy takie
(cykle łączeniowe) określane są w programie czaso-
wym do ogrzewania.

Zredukowany tryb grzewczy

W okresach nieobecności lub w nocy pomieszczenia
ogrzewane są tak, aby utrzymać zredukowaną tempe-
raturę pomieszczenia. Okresy takie określane są w
programie czasowym do ogrzewania. W przypadku
instalacji ogrzewania podłogowego zredukowany tryb
grzewczy pozwala na zaoszczędzenie energii tylko w
ograniczonym stopniu (patrz „Instalacja ogrzewania
podłogowego”).

Tryb grzewczy sterowany temperaturą pomieszcze-
nia

W trybie sterowanym temperaturą pomieszczeń
pomieszczenie jest ogrzewane do momentu osiągnię-
cia ustawionej temperatury. W takim przypadku
konieczny jest oddzielny czujnik temperatury w
pomieszczeniu.
Regulacja mocy grzewczej odbywa się niezależnie od
temperatury zewnętrznej.

Załącznik

Przegląd menu Vitotronic 300-K (ciąg dalszy)
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Tryb grzewczy sterowany pogodowo

W przypadku eksploatacji pogodowej temperatura
wody na zasilaniu jest regulowana w zależności od
temperatury zewnętrznej. Dzięki temu wytwarzana jest
wyłącznie energia cieplna wymagana do tego, aby
pomieszczenia zostały ogrzane do ustawionej tempe-
ratury wymaganej.
Temperatura zewnętrzna rejestrowana jest przez czuj-
nik umieszczony na zewnątrz budynku i przekazywana
do regulatora.

Krzywa grzewcza

Krzywe grzewcze obrazują związek między tempera-
turą zewnętrzną, temperaturą pomieszczenia (wartość
wymagana), temperaturą wody w kotle lub na zasilaniu
(obiegu grzewczego). Im niższa temperatura
zewnętrzna, tym wyższa temperatura wody w kotle
wzgl. na zasilaniu obiegu grzewczego.

Aby dla każdej temperatury zewnętrznej zagwaranto-
wać wystarczająco dużo energii cieplnej przy minimal-
nym zużyciu paliwa, konieczne jest uwzględnienie
właściwości budynku i instalacji grzewczej. W tym celu
można odpowiednio dostosować krzywą grzewczą.

Wskazówka
Jeżeli w posiadanej instalacji grzewczej dostępne są
obiegi grzewcze z mieszaczem, temperatura wody na
zasilaniu dla obiegu grzewczego bez mieszacza jest
wyższa o ustawioną różnicę od temperatury wody na
zasilaniu dla obiegów grzewczych z mieszaczem.

Podane krzywe grzewcze obowiązują przy następują-
cych ustawieniach:
■ Poziom krzywej grzewczej = 0
■ Normalna temperatura pomieszczenia (wartość

wymagana) = 20°C
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Rys. 15

Dla temperatury zewnętrznej −14°C:
A System ogrzewania podłogowego, nachylenie 0,2

do 0,8
B System ogrzewania o niskiej temperaturze, nachy-

lenie 0,2 do 1,6
C Instalacja grzewcza o temperaturze wody w kotle

powyżej 75°C, nachylenie 1,6 do 2,0

Załącznik

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)
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Fabrycznie ustawiono nachylenie = 1,4 i poziom = 0.
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Rys. 16

A Zmiana nachylenia:
Zmienia się nachylenie krzywych grzewczych.

B Zmiana poziomu:
Krzywe grzewcze przesuwane są równolegle w
kierunku pionowym.

C Zmiana normalnej temperatury pomieszczenia
(wartość wymagana):
Krzywe grzewcze są przesuwane wzdłuż osi „war-
tości wymaganej temperatury pomieszczenia”.

Wskazówka
Zbyt wysokie lub zbyt niskie ustawienie nachylenia lub
poziomu nie powoduje uszkodzenia instalacji grzew-
czej.
Oba ustawienia oddziałują na wysokość temperatury
wody na zasilaniu, która w efekcie może być zbyt
niska lub niepotrzebnie wysoka.
Wskazówki na temat tego, kiedy i w jaki sposób można
zmieniać nachylenie i poziom krzywej grzewczej,
można otrzymać, naciskając przycisk ?.

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy to zamknięty obieg pomiędzy kotłem
grzewczym a grzejnikami, przez który przepływa woda
grzewcza.
W ramach jednej instalacji grzewczej może działać
kilka obiegów grzewczych, Np. jeden obieg grzewczy
na pomieszczenia mieszkania głównego i jeden obieg
grzewczy na pomieszczenia mieszkania dodatkowego.

Pompa obiegu grzewczego

Pompa obiegowa do obiegu wody grzewczej w obiegu
grzewczym.

Mieszacz

Mieszacz miesza wodę ogrzewaną w kotle grzewczym
ze schłodzoną wodą powracającą z obiegu grzew-
czego. Woda dogrzana w ten sposób zgodnie z zapo-
trzebowaniem jest tłoczona do obiegu grzewczego za
pomocą pompy obiegu grzewczego. Regulator za
pośrednictwem mieszacza dostosowuje temperaturę
na zasilaniu obiegu grzewczego do różnych warunków,
np. do zmienionej temperatury zewnętrznej.

Temperatura pomieszczenia

■ Normalna temperatura pomieszczenia:
W okresach, w których mieszkańcy przebywają w
domu w ciągu dnia, ustawiana jest normalna tempe-
ratura pomieszczenia.

■ Zredukowana temperatura pomieszczenia:
W okresach nieobecności w domu lub w nocy usta-
wiana jest zredukowana temperatura pomieszczeń.
Patrz również „Tryb grzewczy”.

Załącznik

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)
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Zawór bezpieczeństwa

Urządzenie zabezpieczające, które musi zostać
zamontowane przez firmę instalatorską w przewodzie
zimnej wody użytkowej. Zawór bezpieczeństwa
otwiera się automatycznie, aby ciśnienie w pojemnoś-
ciowym podgrzewaczu cwu nie wzrosło zbyt wysoko.

Pompa obiegu solarnego

Dotyczy instalacji solarnych.
Pompa obiegu solarnego przetłacza ogrzany czynnik
grzewczy z kolektorów solarnych do wymiennika ciepła
pojemnościowego podgrzewacza wody.

Temperatura wymagana

Ustawiona temperatura, która powinna zostać osią-
gnięta; np. wymagana temperatura ciepłej wody użyt-
kowej.

Pompa ładująca podgrzewacz cwu

Pompa obiegowa do ciepłej wody użytkowej użytkowej
w podgrzewaczu cwu.

Filtr wody użytkowej

Urządzenie oczyszczające wodę użytkową z substan-
cji stałych. Filtr wody użytkowej wbudowany jest do
przewodu zimnej wody przed wejściem do podgrzewa-
cza ciepłej wody użytkowej lub podgrzewacza przepły-
wowego.

Tryb grzewczy sterowany pogodowo

Patrz również „Tryb grzewczy”.

Pompa cyrkulacyjna cwu

Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepłą wodę do prze-
wodu obiegowego pomiędzy pojemnościowym pod-
grzewaczem cwu a punktami poboru (np. zaworem
wody). Dzięki temu w punkcie poboru bardzo szybko
dostępna jest ciepła woda użytkowa.

Załącznik

Objaśnienia terminów (ciąg dalszy)
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A
Aktywacja trybu kontrolnego kominiarza....................32
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B
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C
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Ogrzewanie pomieszczeń
– Niezbędne ustawienia.............................................16
– Program czasowy....................................................17
– Program roboczy.....................................................17
– Temperatura pomieszczenia................................... 16
– Ustawienia fabryczne................................................9
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Podgrzew ciepłej wody użytkowej
– Program czasowy....................................................22
– Program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej............ 24
– Program roboczy.....................................................22
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Pomoc........................................................................ 13
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– Usuwanie cyklu łączeniowego................................ 24
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Słownik.......................................................................44
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Symbole....................................................................... 8
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– Ciepła woda użytkowa............................................ 22
– Normalna temperatura pomieszczeń...................... 16
– Odczyty................................................................... 29
– Zredukowana temperatura pomieszczeń................17
Temperatura dzienna (normalna temperatura pomiesz-
czenia)..........................................................................9
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pomieszczenia)............................................................ 9
Temperatura pomieszczeń
– Do zredukowanego trybu grzewczego....................17
– Ustawianie normalnej temperatury pomieszczeń....16
– Zmniejszanie...........................................................20
Temperatura zadana cwu...........................................23
Tryb ekonomiczny
– Włączanie................................................................20
– Zakończenie............................................................20
Tryb grzewczy
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Tryb party
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Tymczasowe dopasowanie temperatury pomieszcze-
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U
Umowa konserwacyjna.............................................. 40
Uruchomienie............................................................... 9
Ustawianie jasności....................................................26
Ustawianie kolejności kotłów......................................26
Ustawianie kontrastu..................................................26
Ustawianie programów
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– Do ogrzewania pomieszczeń.................................. 17
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Ustawianie temperatury ciepłej wody użytkowej........ 22
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Ustawienia wstępne..................................................... 9
Ustawienie podstawowe.............................................27
Usuwanie usterek.......................................................36
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Włączanie
– Eksploatacja w lecie................................................19
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– Funkcja energooszczędna (tryb ekonomiczny).......20
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– Wyłączenie instalacji......................................... 19, 34
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– Instalacja grzewcza z kontrolą zabezpieczenia przed
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Zabezpieczenie przed zamarzaniem......................... 19
Zabezpieczenie przed zamarznięciem.........................9
Zakończenie
– Podgrzew ciepłej wody użytkowej...........................24
– Program wakacyjny.................................................21
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Zawór bezpieczeństwa...............................................47
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Zgłoszenie ukończenia robót ...................................... 9
Zgłoszenie usterki
– Odczyt.....................................................................30
– Potwierdzanie..........................................................30
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Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji grzewczej
prosimy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Adresy najbliższych firm instalatorskich znajdą Państwo np. w Inter-
necie na stronie www.viessmann.de.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl 55
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